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eksempel

Midtfjellet vindkraftverk

Endring i støynivå ved utbyggelse

Beregningsmetode: ISO 9613-2

Beregningshøyde: 4,0 m

 0.1 <= ... < 0.5 dB

 0.5 <= ... < 1.0 dB

 1.0 <= ... < 1.5 dB

 1.5 <= ... < 2.0 dB

 2.0 <= ...   dB

Målestokk: 1:25000

  Point Source

  Tennis

  Building

  Ground Absorption

  Height Point

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Midtfjellet Vindkraft AS

v/Erik Mortensen

Dato: 02.04.2014

Utarbeidet av: EJA Kontrollert av: TAO


